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El presente estudio de investigación fue plantear un sistema de puesta a tierra en las tensiones 
de toque y paso en la estación de telecomunicaciones Antares - Tarapoto 2019. Los datos de 
campo fueron obtenidos de mediciones hechas en la misma zona del estudio obteniéndose 
en primer lugar la resistividad aparente del terreno mediante un modelo biestratificado. En 
el presente trabajo de investigación se propone tres alternativas de diseño y construcción 
mediante la aplicación de las siguientes configuraciones como serian: con bentonita, 
cemento conductivo y Thor Gel. En primer lugar se efectuó la medida de la resistividad del 
suelo con la metodología de Wenner y utilizando Telurómetro digital marca SONEL modelo 
MRU-200 (Serie N° 701245). Posteriormente se realizó el proceso de información con el 
motivo de determinar la resistividad aparente del terreno, valor que nos sirvió para 
determinar la importancia teórica de la resistencia de una conexión a tierra, para dicho 
cálculo se utilizó el modelo de suelo biestratificado que simula que el terreno está constituido 
de dos capas. El valor de resistividad aparente calculado resultando un valor relativamente 
alto (198,06 Ω-m). 
 
Una vez obtenido el valor de resistividad, se procedió a estimar la correspondiente validez 
teórica de la resistencia de puesta a tierra arrojando una estimación de 77,64Ω. Valor que 
fue necesario corregir mediante el uso de tratamiento químico del terreno observando que 
































The objective of the present investigation was to design a grounding system and of touch 
and pass voltages at the Antares - Tarapoto 2019 telecommunications station. The field data 
were obtained from measurements made in the same area of the study obtaining first, the 
apparent resistivity of the terrain using a bistratified model. In our research work, we propose 
three alternatives for the construction of earthing systems, using: bentonite, conductive 
cement and Thor Gel. First of all, the soil resistivity was measured using the Wenner method 
and using SONEL brand digital tellurometer model MRU-200 (Series No. 701245). 
Afterwards, the information was processed in order to determine the apparent resistivity of 
the ground, a value that helped us to determine the theoretical value of earthing resistance, 
for this calculation we used the bistratified soil method that simulates the terrain it is made 
up of two layers. The apparent resistivity value calculated resulting in a relatively high value 
(198.06 Ω-m). 
 
Once the resistivity value was obtained, the corresponding theoretical value of earthing 
resistance was calculated, yielding a high value of 77.64Ω. Value that was necessary to 
correct through the use of chemical treatment of the land observing that the three types of 


































Actualmente el desarrollo tecnológico obliga a tener un eficiente sistema de protección 
en las estaciones de telecomunicaciones. Esto indica que todo equipo electrónico es 
sensible a interferencias electromagnéticas y electroestáticas que afectan el buen 
funcionamiento de la misma. El Código Nacional Eléctrico del Perú norma y estandariza 
los parámetros de diseño e instalación. 
En la región San Martín las estaciones de telecomunicaciones que cuentan con un 
esquema de conexión tierra como seguridad de equipos y personal, no cumplen con las 
normas de diseño y recomendaciones que dicta el Código Nacional Eléctrico, por lo 
mismo las estaciones son vulnerables a constantes averías en los equipos y accidentes de 
personas. Por ello es importante un  plan de desarrollo para el proyecto,  la misma que 
implicara una satisfacción de ahorro y seguridad para la compañía.  
Durante este periodo de prueba se comprobó que fenómenos electromagnéticos, 
descargas electroestáticas, atmosféricas, radiaciones naturales etc., eran las más comunes 
y además venían  afectando todo el sistema de operación de la antena de 
telecomunicaciones y poniendo en riesgo al personal, es por ello que planteamos a diseñar 
un procedimiento adecuado para reducir las descargas electroestáticas y atmosféricas, y 
así proteger a la estación de telecomunicaciones y personas.  
El terreno donde está ubicado la estación de telecomunicaciones es de alta resistividad, y 
se encuentra en la parte más alta de la ciudad de Tarapoto, donde la probabilidad que 
siempre llegue a ver descargas atmosféricas es mayor, y a su vez pueda perjudicar todos 
los equipos y al personal que se encarga del mantenimiento del sistema. 
En dicho proyecto de investigación se busca de proyectar un eficaz método con la 
finalidad de disminuir las tensiones en la estación de telecomunicaciones Antares la cual 
está ubicada en la ciudad de Tarapoto. Para lo cual se hará un análisis de los métodos de 
diseño, simultáneamente con los cálculos en campo de resistividad del terreno se llegará 







Además se han registrado trabajos previos como: 
PIZARRO, Luis. (2014): Interpretación de mediciones de resistividad de terreno por 
medio de curvas de patrón. (Tesis de Maestría). Universidad de Colombia. El autor 
efectuó 2 mediciones se resistividad de suelo mediante una técnica que denomina 
“Sondeos eléctricos verticales de tipo arreglo Schlumberger”. Esta técnica, que utiliza 4 
electrodos en el suelo, permite conseguir la resistividad del suelo. Estos datos el autor los 
traslada a un gráfico y los compara manualmente a través de un set de curvas patrón de 
Orellana & Mooney, obteniendo buenos resultados. El autor utiliza software como el 
programa Ipi2Win, el cual genera una curva teórica, la cual se debe ir ajustando por el 
usuario, agregando o quitando capas. Por otra parte el software WinSev es de uso 
comercial y los resultados terminan siendo no satisfactorios. En relación a los resultados 
se destaca a lo esperado, validado por lo estudiado en el estado de arte y de comparación 
de resultados finales en el plan de pruebas con un proyecto real.  Es posible entonces, 
representar computacionalmente estas curvas ajustándolas automáticamente de acuerdo 
al ajuste adoptado en esta tesis. Por su simplicidad y efectividad se contemplara, como 
una opción válida para la interpretación y esbozar el proyecto. 
PACHECO, Ángel. (2013), desarrolla un tipo biestratificado de suelo y un software para 
ser aplicados en los análisis de puesta tierra que serán aplicados en el sector industrial. 
Esta metodología permite analizar cualquier tipo de suelo y así obtener la resistividad del 
terreno. En el mismo año el autor aplica la metodología descrita en diversos casos de 
estudio. El autor utiliza el software Cymdist para certificar y preponer por su simple 
manipulación desarrollando un ejemplo de tierra de gran precisión las diferentes 
aplicaciones en 2D y 3D;  además Cymdist está dirigido a soluciones de sistemas y es de 
gran confiabilidad por sus soluciones. 
HILDEMARO, Jesús. (2014): Resistividad del terreno. (Tesis de Maestría) Universidad 
de Concluyó  que la metodología para suelos con estratificación vertical y biestratificados 





Para GALLEGO, José. et. al. (2014): Modelación de sistemas de puesta a tierra para 
evaluación de sobretensiones transitorias”, Cuba 2014. Concluye que una metodología 
para calcular el procedimiento transitorio de líneas de suelo, además el autor utiliza el 
software MATLAB-Simulink. Posteriormente el autor valida los resultados 
comparándolos con referencia basados en la conjetura del campo electromagnético, los 
cuales son difundidos en la referida publicación. 
GUZMÁN, Felipe. (2018): Desarrollo de una herramienta para el diseño óptimo de 
malla de puesta a tierra mediante algoritmos metaheurísticos”, Chile, 2018. (Tesis de 
Pregrado). Universidad de Chile. Concluyó que  con propósitos de brindar una mayor 
seguridad de las personas propone un plan enfocado en la minimización de costos de 
desarrollo de la misma.  En la cual utiliza la herramienta MATLAB para determinar los 
voltajes de paso y toque. Después se utilizara la próxima herramienta basada en un 
método metaheurísticos de optimización y con las restricciones establecidas por la IEEE 
STD. 80TM, diseña una malla para un número restringido de parámetros de entrada. 
QUISPE, Santiago. (2016): Diseño de una malla de puesta a tierra para una subestación 
de distribución en condiciones de suelo extremas, Ecuador 2018. Concluyó que diseña 
tipo malla con propósitos de dar seguridad al personal de una subestación de distribución, 
la misma que está en un terreno con un alto valor de resistividad del terreno. 
PORTUGAL, John. (2014): Optimización ambiental de sistemas puestas a tierra para 
edificaciones con variaciones estratigráfica en la Región Alto Andina Puno” en el año 
2014. (Maestría). Universidad Nacional del Altiplano. Concluyó que la aplicación de 
optimización mediante la estratificación para calcular la resistividad desarrollando lo que 
él denomina “método ambiental” 
CRISÓSTOMO, Carlos. (2014): Sistema de puesta a tierra menor a 02 ohmios para 
protección de equipos electrónicos, contra descargas eléctricas, en entidades 
financieras” CMAC Piura, 2014. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de 
Huancavelica, Pampas Concluyó que el propósito de obtener un valor suficientemente 
bajo (02 ohmios). Todo ello con la finalidad de proteger los equipos electrónicos de 
entidades financieras. Dicho diseño se contrastó con el obtenido por mediciones en la 




RAMÍREZ, Arnold. (2017): Evaluación por métodos no convencionales de 
caracterización de suelos del distrito de Morales, provincia de San Martín - región de 
San Martín”, en el año 2017. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martin. 
Concluyó que  la resistividad geo eléctrica empleada generalmente en la prospección de 
aguas subterráneas. El autor, a través de una empresa de investigación exploratoria, 
estimó la resistividad del terreno, buscando una reacción como respuesta a la reacción de 
seguir adelante y buscando la conexión entre la resistividad eléctrica y las cualidades de 
los geomateriales. Esta prueba tuvo la opción de cuantificar la resistividad de la suciedad 
y las propiedades geotécnicas del territorio identificado con ella y de las pruebas reunidas 
in situ se demostró: el tamaño mide, proporción de vacío, porosidad y límites de 
Atterberg. 
Para reforzar esta tesis de indagación se tiene las hipótesis vinculadas a la materia. 
Resistividad Eléctrica del Terreno. 
De acuerdo a la revista Energía y Computación (2010). 
Es la resistencia existente entre las caras opuestas de un cubo de dimensiones unitarias. 
Cuando la arista del cubo es un metro, la unidad de resistividad es el (Ω-m), reconocido 
universalmente por el sistema internacional (S.I.). 
Se concluye que la resistividad simboliza la resistencia de un conductor de 1 m2 de 
sección por 1 m de longitud. (p. 60). 
 
Figura 1. Parámetros utilizados para medición de resistividad 




Los Factores que afectan la resistividad del suelo de acuerdo a la revista Energía y 
Computación (2010). En términos generales las capas terrestres presentan muy poca 
homogeneidad. La resistividad es variante, necesita de factores aleatorios, razón por la 
cual la resistencia especifica se debe determinar por mediciones directas según las 
condiciones presentes en cada caso  
Las características más relevantes que son: 
a. Tipo de tierra (composición del terreno). 
b. Densidad y composición de las sales disueltas. La mayor parte de los elementos del 
suelo aíslan; la conducción eléctrica actúa gracias a la presencia de las sales metálicas 
que al mezclarse con el agua forman un electrolito. 
c. Contenido de humedad. Esta es una variable importante por sí mismo y porque 
devuelve las diferentes sales presentes en algunos terrenos. Al subir la humedad del 
terreno, baja la resistividad. La cantidad de humedad es variable y depende de diversos 
factores tales como clima, estaciones, propiedades del subsuelo, etc. Rara vez el 
terreno es árido, la humedad se intensifica con la profundidad.  
d. Las mediciones de resistividad deben hacerse en las peores condiciones, es decir, 
cuando el contenido de humedad del terreno es mínimo. El agua congelada tiene 
características distintas al agua en estado natural. Suelos congelados y hielo tienen una 
resistencia alta comparativamente. 
e. Cuando la temperatura del terreno se reduce, la resistividad del suelo se incrementa. 
f. Tamaño o textura del grano. 
g. Compactibilidad. 
Métodos de Medición de Resistividad 
Wenner y Schlumberger son representaciones analíticas, se usa para dar una estimación 
de la  resistividad, para ello se estima las distancias entre electrodos y las concordancias 





Se realizará de esta manera: 
• Se colocan  y entierran 4 jabalinas en línea recta y a una distancia establecida. 
• Se inyectan intensidad al suelo a través de las jabalinas externas. 
• Las jabalinas internas, se usan para calcular la diferencia de potencial. 
• La tensión eléctrica con la intensidad suministrada está relacionada para conseguir el 
dato correcto de la medición del terreno. 
• El valor de la resistencia alcanzada, computa el dato de la resistividad del terreno. 
Método de Wenner 
De acuerdo a IEEE Std. 81 (2012) define la metodología de Wenner y se basa en un 
procedimiento donde los 4 electrodos se colocan a una distancia a[m] y a una profundidad 
b[m],  indicada, se inyecta corriente a los extremos de las jabalinas, como dato de 
diferencia de potencial. De acuerdo a la figura: 2. 
 
Figura 2. Diagrama de jabalinas  para método Wenner  

















R es la resistencia entre voltaje e intensidad suministrada en Ohmios. 
Asumiendo b=0, como se muestra en la Ecuación: 
𝜌 = 2𝜋𝑎𝑅 
Método de Schlumberger 
De acuerdo a IEEE Std. 81 (2012) define la metodología de Wenner como un método que 
emplea también 4 jabalinas, la diferencia están en la separación, en los electrodos internos 
es constante y en los externos varia la longitud d [m]. Como resultado, las dos jabalinas 
de intensidad están alejados por una longitud 2c+d, como se observa en la figura: 3 
 
Figura 3. Diagrama de jabalinas  para método Schlumberger  
Fuente: IEEE Std. 81 (2012) 
 
 





Donde la profundidad de las varillas enterradas b, debe ser mínimo a la longitud   entre 




Malla de Puesta a Tierra 
Para Taipe (2013), citado por Quispe (2018, p. 20) define a la malla al “grupo de 
conductores eléctricos conectados horizontalmente o verticalmente con distancias 
equidistantes, incluyendo las varillas de conexión a tierra enterrados verticalmente. 
La malla en subestaciones eléctricas se instala en un área del terreno y la misma que es 
recubierta con gravilla, los conductores están empalmados con soldadura exotérmica y a 
una profundidad no superior de 70 cm. 
Características Básicas  de puesta a tierra 
Están compuestos por materiales y componentes que proporcionan un buen 
funcionamiento, para una larga y eficiente duración a un gasto aceptable.  
Las propiedades principales son: 
•  Resistencia mínima y una  excelente repartición de voltaje de terreno. 
•  Capacidad de conducción nominal. 
•  Durabilidad. 
Los elementos son: 
• Conductor. 
• Varilla o jabalina. 
Para la configuración de puesta a tierra se contemplan el espacio físico y los requisitos 
eléctricos. 





Las estructuras básicas a tener en cuenta son: 
• Jabalinas con un cerco establecido sin varillas en las puntas 
• Jabalinas con un cerco establecido con varillas en las puntas. 
• Jabalinas con un cerco establecido con un enmallado interno y sin varillas en las 
puntas. 
• Jabalinas con un cerco establecido con un enmallado interno y con varillas en las 
puntas. 
Para bajar la resistencia hay distintos tipos de procedimientos, algunos casos muestran un 
punto de congestión, es adecuado conocer para obviar planteamientos antieconómicos. 
Los procedimientos son: 
a. Incremento de la cantidad de jabalinas en paralelo 
Las técnicas para ampliar la cantidad de jabalinas acoplados equivalentemente bajara 
la estimación de la llamada  “Resistencia equivalente”, está perdida no es de forma 
lineal, porque la curvatura de decrecimiento tiene una afinidad asintótica a partir de la 
sexta o séptima jabalina e igualmente hay el fenómeno de la resistencia recíproca.  












𝜌𝑎  = Resistividad eléctrica nominal del suelo (ohm-m) 
l  = Largura de la jabalina  (2,4 m) 
d  = Circunferencia de la jabalina (16 mm) 





De la misma: 
𝑅𝑃𝐴𝑇−1 = 0,392𝜌𝑎 











La distancia entre jabalinas seria (3,0m), por lo tanto: 
𝑅𝑃𝐴𝑇−2 = 0,206𝜌𝑎 = 52,61%(𝑅𝑃𝐴𝑇−1) 
Para 3 SPAT-1colocadas en posición triangular, separación horizontal entre jabalinas 





















Donde b es el radio de la varilla (8mm) y D es el diámetro del anillo formado por las 
tres varillas (3,46m), que reemplazando da: 
𝑅𝑃𝐴𝑇−3 = 0,170𝜌𝑎 = 43,37%(𝑅𝑃𝐴𝑇−1) 
 
b. Incremento de la distancia y del espesor de las jabalinas 
La largura de la jabalina, se basa en la resistividad y fondo de los estratos del suelo, se 
elige alojar la jabalina en el estrato de baja resistividad. 
De este modo, señalaremos que antes de reanudar con las otras variables, que las 
soluciones están unidos a la resistividad del suelo donde se está elaborando, siendo los 






c. Incremento de la longitud entre ejes de las jabalinas 
Casualmente la longitud entre ejes de las jabalinas será  4L siendo L la longitud de 
la jabalina; cuando se busca adquirir  resistencias eléctricas disminuidas y haya los 
recursos en el suelo, las longitudes entre ejes de las jabalinas, será en el extremo muy 
alto. Esto indica que a mayor longitud entre ejes de jabalinas, mayor será la 
disminución de la resistencia a alcanzar; y resistencia mutua entre jabalinas se 
obtendrá. 
Por estas razones, el crecimiento de la longitud entre las jabalinas es uno de las razones 
que tendremos que detallar en la instalación. 
d. Alteración del suelo 
Los suelos pueden ser renovados totalmente, por uno con abundante en sales; sean 
rocosos, calizas, arcilloso, arenoso, etc., son suelos de  alta gama de resistividad la 
misma será modificada, cuando el suelo está constituido por ingredientes de superior 
e inferior resistividad; uno de estas técnicas es el movimiento de suelo donde se 
descartan las rocas del suelo. 
La variación del suelo deberá ser idóneo para que la jabalina tenga un radio de buen 
suelo sea de 0 a 0.50 metros, a su alrededor y profundidad.  
 El 1% de la perdida es complicado rebajar, debido a las causas que se interponen, 
como son la resistividad del terreno inalterado o renovado en su totalidad  o 
parcialmente, por su pegajosidad, por su compactación y limpieza de la jabalina. Por 
otra parte los espacios de alta resistividad donde se modifique el suelo de los fosos 
totalmente, la merma de la resistencia eléctrica resultante serán del 50% a 70%. 
No obstante los suelos de poca resistividad, donde se modifique, será en forma parcial 
o total, y la disminución de la resistencia estará entre el 20% a 40%. 
En estos casos la saturación se dará, si variamos volumen del suelo altamente, que nos 
indicara que las soluciones serán los mismos y el gasto será muy alto. En cuanto a las 
parcelas de cultivo, sus resistividades bajas estarán entre 5 a 50 ohmios y están 




e. Procedimiento químico del terreno 
El procedimiento químico del terreno se manifiesta como un método para arreglar y 
bajar la resistencia eléctrica del SPAT, sin la exigencia a emplear un gran número de 
jabalinas. De esta manera para seleccionar el procedimiento químico de un SPAT se 
considerará: 
• Elevado % de pérdida inicial. 
• Simplicidad para su empleo. 
• Periodo de duración limitada (del proceso y de los componentes del SPAT) 
• Simplicidad en su renovación. 
• Equilibrio (mantiene resistencia durante años) 
Los componentes que se utilizan para un competente procedimiento químico serán: 
• Higroscopicidad, absorber la humedad del aire. 
• No ser corrosivas, consiguiendo alta conductividad eléctrica. 
• Suelo químicamente duradero y no tóxico. 
• Inofensivo para el ecosistema. 
 La presentación nos demuestra un contacto pie-pie que desarrolla un voltaje de paso 






Tensiones de Toque y Paso 
Las circunstancias más frecuentes del choque eléctrico que implican al personal se 
muestran: 
 
Figura 4. Tensiones de contacto y paso 
Fuente: IEEE Std. 81 (2012) 
La presentación nos demuestra un contacto pie-pie que desarrolla un voltaje de paso Es y 
un voltaje de toque Et, siendo Etrrd el voltaje transmitido y la Em el voltaje de contacto 
máximo.   
Tensión de choque: Hace referencia a todos los voltajes de toque y paso. 
Tensión de paso: Aquellos voltajes en el suelo, donde las personas con los pies 
espaciados a una distancia de 1m, pero sin hacer roce con ningún dispositivo. 
Tensión de contacto: Entre el GPR (Elevación del potencial de la tierra) y la tensión del 
suelo generan una diferencia de voltaje, en el momento cuando las personas hacen 
contacto con la estructura de conexión a tierra. 
Tensión transferida: Es cuando el voltaje de contacto se transfiere al interior  hacia el 




¿Qué permite comprender los datos de estos voltajes?  
Permite evaluar adecuadamente la conexión a tierra de la estación, es decir, sin fatalidades 
para el personal y equipamientos en general. De acuerdo con la norma estudiada, habrá 
límite de datos que no deben superarse en las tensiones. 
Existen además, métodos y criterios para precisar las tensiones de toque y paso como por 
ejemplo: 
Efectos de la resistividad del suelo 
La Resistividad del terreno posee una cualidad de transportar energía, también nombrada 
como la Resistencia Específica del suelo. Por otra parte en la evaluación, equilibramos 
las metas de los distintos estratos que constituyen el suelo, éstos no son balanceados en 
la estructura, la misma de conocerá como una "Resistividad Aparente". 
La Resistividad del suelo se altera a lo largo y ancho del planeta, y se determinada por: 
• Naturaleza de los terrenos. 
• La higrometría. 
• Temperatura del suelo. 
• Aglomeración de sales diluidas. 
• Compactación del suelo. 
• Estratificación del suelo. 
Principios, según la IEEE 80-2000 para el diagnóstico de las tensiones de toque y 
paso: IEEE (El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) con su patrón IEEE std. 
80-2000 (IEEE - Orientación para la protección en la conexión a tierra de la subestación 
de CA) el planteamiento de una Puesta a Tierra se apoya en un patrón abreviado de 
choque eléctrico, los parámetros empleados para este matriz, se fundamentan en intereses 
y principios experimentales, como los de Dalziel los mismos fueron demostrados, en 
animales como en humanos. 
Esto indica que el propósito del referido patrón es facilitar un folleto de información 




El principio básico es como sigue: 
• Implantar como un principio para el proyecto, los márgenes de diferencia de potencial 
que se encuentran en una subestación bajo requisitos de deficiencia entre puntos de 
roce con personas. 
• Inspeccionar las pruebas de aterramientos de subestaciones con singular hincapié en 
la protección, y principios de progreso para un diseño óptimo. 
• Proporcionar una técnica para el planteamiento de los sistemas de tierra, fundamentado 
en estos principios. 
• Fomentar técnicas analíticas como una asistencia a la comprensión y conclusión de 
asuntos gradientes. 
Este modelo nos muestra: 
La protección de una persona obedece de evitar la reprobación de energía asimilada por 
esta al instante de un defecto antes de librarse de la misma. 
La tensión soportada por una persona ante cualquier deficiencia eléctrica no debería 
superar de los márgenes descritos en desempeño del circuito eléctrico; de ello resultan las 
ecuaciones según la ley de Ohm. 
Cuando se comprometen Tensiones de paso los límites aceptables serán: 
Individuos de 50 kg: 




Individuos de 70 kg: 




 Del mismo modo, cuando se involucran tensiones de toque los límites admisibles serán: 
Individuos de 50 kg: 








Individuos de 70 kg: 







𝐸𝑠𝑡𝑒𝑝 : Voltaje de paso en V 
𝐸𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ : Voltaje de toque en V 
𝜌𝑆 : Resistividad del material en la superficie del suelo en Ω-m 
ρ : Resistividad del suelo en Ω-m 
ℎ𝑆 : Altura del estrato superficial de suelo en metros. 
𝑡𝑆 : Tiempo de la falla en segundos 
𝐶𝑆 : Denomina al factor de capa superficial del suelo (factor de contacto), se      
determina a partir de la siguiente expresión: 







Si no se emplea gravilla  o un estrato exterior de apoyo (losa, carpeta), será: 𝐶𝑆 = 1 y 
𝜌𝑆 = 𝜌. 
Los límites de voltaje de Toque entre caras metal-metal se originan en las formulaciones 
anteriores. Esta extensiones, no muestran el estrato superficial de protección, por lo que 
𝐶𝑆 = 1 y 𝜌𝑆 = 𝜌. 
Con estos productos, las ecuaciones anteriores serán: 
Personas de 50 kg: 









Personas de 70 kg: 




Para tensiones de Toque entre metal-metal, tanto cuerpo a cuerpo y cuerpo a los pies, se 
traducirá en 𝜌𝑆 = 0. Por lo tanto, la resistencia total en el momento de la falla es igual a 
la resistencia corporal 𝑅𝐵. 
Con la sustitución de 𝜌𝑆 = 0 en las ecuaciones anteriores, el margen de la tensión de 
toque para metal-metal de los individuos es: 











𝐸𝑚𝑚 Es la tensión de toque metal-metal en V 
De las ecuaciones citadas, se concluye que la tensión de toque, tensión de paso y tensión 
de toque metal-metal debe ser mínimo a los correspondientes reducciones de tensión 
máxima admitidos para respaldar la protección de los individuos. 
Criterios del CNE – código nacional de electricidad. En la nación, con la apertura en vigor 
del Código Nacional de Electricidad a partir del 1 de Julio del 2006, no se progresó en 





Como consecuencia dicha materia se localiza en la "Sección 190 de los reglamentos: 
• 190-304 Resistencia de Puesta a Tierra de la Subestación. 
• 190-306 Dispensaciones en la Subestación. 
• 190-308 Conexiones a la jabalina de Puesta a Tierra de la Subestación. 
• 190-310 Conexión a Tierra de Manivelas de Interruptores con Operación Simultánea 
de Todas las Fases. 
• 190-312 Conexión a Tierra de perímetros Metálicos Perimetrales de Subestaciones al 
aire libre 
 Todos estos reglamentos hacen mención a la tabla 52 de dicho Código. 
 
Tabla 1: Tensiones de toque y paso  de acuerdo al CNE-Utilización 
 
TIPO DE SUELO RESISTIVIDAD 
Duración de falla 0,5 
segundos 











Mojado 10 174 166 123 118 
Húmedo 100 263 188 186 133 
Seco 1000 1154 405 816 286 
Piedra Partida 
105 mm 3000 3143 885 2216 626 
Cama de Roca 10000 10065 2569 7116 1816 
 





Esta investigación se ha formulado el siguiente problema general: ¿Cuáles serían los 
resultados de un sistema de puesta tierra en la reducción de las tensiones de toque y 
paso en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 2019? 
Además se propusieron como problemas específicos los siguientes:  
- ¿Cuáles serían los resultados de la resistividad del suelo en las tensiones de toque y 
paso en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 2019? 
- ¿Cuáles serían las conclusiones de configuración de un sistema de puesta tierra en 
las tensiones de toque y paso de la estación de telecomunicaciones Antares – 
Tarapoto 2019? 
- ¿Cuáles serían los resultados de la resistencia de un sistema de puesta tierra en las 
tensiones de toque y paso en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 
2019? 
Esta investigación se justifica técnicamente, porque pretende abordar en aspectos que 
muchas veces es obviado por los especialistas en diseño y elaboración, como lo es por 
ejemplo, en la correcta determinación del valor de resistividad media del terreno para 
posteriormente realizar un buen diseño del proyecto. Ya que muchas veces se obvia la 
medida de este factor  y se lleva a efecto no se toma en cuenta la metodología adecuada 
conllevando a sobrecostos en la ejecución final de los trabajos en campo. 
Metodológicamente se justifica pues la manera como se aborda el presente estudio 
servirá para aplicaciones en cualquier tipo de terreno a estudiar teniendo en cuenta que 
los resultados a obtener serán comprobados mediante la aplicación de los 
conocimientos obtenidos en casos reales, como es el caso de la empresa en estudio, 
validando nuestros cálculos con el propósito final que es el cálculo real de la 
resistencia.  
La justificación ambiental permitirá diseñar un sistema que  no contamina el 
ecosistema, porque  tiene por actividad cuidar al personal y equipamiento de sobre 
voltajes y descargas. 
Socialmente permitirá  mejorar las condiciones en el montaje de una conexión de 
puesta tierra, se contribuirá al desarrollo económico de los sectores doméstico, 




Como hipótesis general se formula: Mediante un sistema de puesta tierra se logró 
minimizar los riesgos y mejorar la protección eléctrica al personal de la estación de 
telecomunicaciones Antares – Tarapoto 2019. 
Además de han planteado algunas hipótesis específicas que fueron parte de la 
investigación, tales como: 
- Mediante la obtención de la resistividad del terreno se reducirán las tensiones de 
toque y paso en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 2019. 
- Comprobar la configuración del sistema de puesta a tierra y la reducción de las 
tensiones de toque y pasó en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 
2019. 
- Determinando la resistencia de un sistema de puesta a tierra se reducirán las 
tensiones de toque y paso en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 
2019. 
- Los resultados de la diferencia de potencial redujeron las tensiones de toque y paso 
entre la estructura metálica y el terreno de la estación de Telecomunicaciones 
Antares. 
- Los resultados de la tensión de toque y paso en un sistema de puesta  tierra  sobre 
la superficie del suelo disminuyo en la estación de Telecomunicaciones Antares – 
Tarapoto 2019. 
El objetivo general de la presente investigación fue: Sistema de puesta tierra y las 






También se plantearon objetivos específicos que permitieron investigar más a fondo. 
Por ello, se propuso: 
 
- Determinar la resistividad del terreno para reducir las tensiones de toque y paso en 
la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 2019. 
- Demostrar la configuración del sistema de puesta tierra y la  reducción de las 
tensiones de toque y pasó en la estación de telecomunicaciones Antares – Tarapoto 
2019. 
- Determinar la resistencia para reducir las tensiones de toque y paso en la estación 






2.1. Diseño de investigación 
Experimental con Post evaluación. Utilizan la selección probabilística para 
conformar el proyecto de estudio, a su vez será una investigación más estimada por 
su rigor y sus resultados. La variable independiente controla mínimamente el 
resultado, trabajamos los dos cálculos (GE) y (GC) al cual se le atribuye un impulso 
(sistema de puesta tierra para demostrar su finalidad en la variable dependiente 











2.2. Variables, operacionalización 
Para nuestro proyecto se trabajará las dos variables, independiente y dependiente que 
para su evaluación y control se han subdividido en las siguientes dimensiones: 
Variables 
Independiente: Sistemas de puesta a tierra 
Dependiente: Tensiones de toque y paso. 
 
GE: A    O1                X            O2 
GC: A    O3           X                  O4 
 
             GE : Grupo experimental  
              GC : Grupo de control 
          O1 O3 : Observación de la VD en los grupos antes del             
tratamiento 
                X : Tratamiento aplicado al GE (VI) 
         O2 O4 : Observación de la VD en los dos grupos después del 
tratamiento 




Operacionalización de las variables  
 
Tabla 2: Operacionalización de las variables  
 
Variable Definición Conceptual 
 
Definición Operacional 







Procesos para dirigir a tierra 
corrientes con una continua, 
suficiente y permanente capacidad 
de falla eventual,  determinada por 
un diseño, por impedancia idónea, 
la misma que restringe el aumento 
de tensiones sobre el suelo y 
permitir la operación se los 
mecanismos de protección en el 
perímetro. 
 Resistividad del 
Terreno 
 




Se da por la resistividad 
del terreno, a través de un 
método de medición se 
conoce el valor de la 
misma. 
Asimismo con la 
configuración correcta 
para el montaje de los 
sistemas, se  conseguirá 
una óptima resistencia de 
conexión a tierra, la misma 
que asegura una óptima 
protección. 
Configuración  de 
Puesta a tierra 
 
















Puesta a Tierra 
 




















de toque y  
paso 
 
Tensión de contacto o tensión 
de toque: 
 Tensión eléctrica que el personal 
podría comprobar a través de los 
pies,  alejados por una distancia 
de 1 m, de forma horizontal entre 
la torre y la conexión a tierra 
Tensión de paso: 
 Tensión eléctrica que las 
personas experimentan a través 
del contacto con la mano en la 
estructura, para ratificar una 








Las tensiones de toque y 
paso con este sistema se 
reducirán en las estructuras 
metálicas de la antena y la 








































2.3.  Población y muestra 
Población 
Estuvo establecida por las redes eléctricas de la estación de telecomunicaciones 
Antares. 
Muestra 
La muestra de nuestro proyecto correspondió a las redes eléctricas de la estación de 
telecomunicaciones Antares. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Para calcular la situación actual de las redes de distribución que eran tomadas de la 
muestra seleccionada, se realizaron mediciones de la calidad de energía eléctrica 
utilizando equipos (Analizadores de Redes) los cuales estaban calibrados por lo tanto 
tenían la precisión necesaria de acuerdo a normas. 
Técnicas e Instrumentos 
Para la obtención de los objetivos específicos se destinó  las  técnicas  y herramientas: 
Técnica 
- Registros históricos de fallas por parte de la empresa Antares. 
- Levantamiento de información. 
Instrumentos de registro de diseño factorial 
-  Mediciones de resistividad del terreno 





Validez y confiabilidad 
La autenticidad del contenido para la recopilación de datos se realizó por la 
experiencia de juicio de profesionales y la evaluación de la misma: 
1. Dra. Rosa Mabel Contreras Julián –Metodóloga. 
2. Mg. Carlos Edwin Lozada Fustamante – Ingeniero Mecánico Electricista 
3. Mg Oscar Martín Pineda Reátegui – Ingeniero Mecánico Electricista 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Al obtener la conformidad de la empresa, se efectuó las mediciones para calcular la 
resistividad del terreno y posteriormente dimensionar la  conexión a tierra. 
En nuestro trabajo de investigación se propone tres alternativas de construcción de 
sistemas de puesta a tierra siendo: mediante el aprovechamiento de la bentonita, 
cemento conductivo y Thor Gel. En primer lugar se efectuó la medición de la 
resistividad del suelo  mediante la metodología de Wenner y utilizando Telurómetro 
digital de marca SONEL modelo MRU-200 (Serie N° 701245). Posteriormente se 
realizó el procedimiento del aviso con la designio de determinar la resistividad 
aparente del terreno, valor que nos sirvió para determinar el valor teórico de 
resistencia de puesta a tierra, para dicho cálculo se utilizó el método de suelo 
biestratificado que simula que el terreno está constituido de dos capas. 
Una vez obtenido el valor de resistividad, se procedió a calcular el correspondiente 
valor teórico de resistencia de puesta a tierra. Una vez instalados los sistemas de 
conexión a tierra se procedió a realizar mediciones de las tensiones de contacto y 
paso con la finalidad de verificar el efecto en dichos valores obteniendo el siguiente 
resumen de mediciones, donde se aprecia la reducción de dichos valores y la 





2.6. Aspectos éticos 
El estudio del programa se llevó a cabo con esfuerzo y esmero propio de los autores 
de manera legal, respetando las normas de seguridad e higiene, según los reglamentos 
establecidos; considerando el uso de equipos de seguridad personal para trabajos en 
altura y trabajos eléctricos. 
Los resultados adquiridos serán dados a conocer a la empresa de telecomunicaciones 







3.1. Diseño del modelo 
La proyección del  informe de indagación se efectuó mediciones en campo en la 
zona de instalación de la estación de telecomunicaciones Antares. Para lo cual se  
utilizó el método de Wenner. 
 
Matriz morfológica 
Excavación Vertical Horizontal Diagonal
Electrodo Cobre Coperweld Parres
Cable para espiral Cobre Coperweld Aluminio
Conectores AB cobre Bronce Coperweld
Material de relleno Tierra vegetal Estiercol de vaca Desmonte
Insumos químicos Bentonita Tor gel Cemento conductivo
Sistema A B C
 





compuesto 5: (S5)  








a.- Cemento conductivo 
 
Figura 7. Cemento conductivo 
Fuente: Toma de campo 
 
b.- Thor-gel  
 
Figura 8. Thor-gel 
Fuente: Propia 
 
c.- Bentonita sódica  
 
Figura 9. Bentonita sódica 





El instrumento de medición utilizado fue Telurómetro digital de marca SONEL 
modelo MRU-200 (Serie N° 701245), el mismo que calcula la resistencia de 
aterramiento y la resistividad determinada del terreno y la exactitud del 2,5%. El 
instrumento se compone de  4 varillas de 45 cm de  largo y 10 mm de diámetro, 
fabricado de acero galvanizado. El equipo está certificado según norma VDE 0143 
Parte 7 (1982) y  BS 7430 (1992). 
La curvatura de resistividad del terreno se verifica aplicando la fórmula de Wenner, 
mundialmente reconocida para obtener óptimos resultados. Se basa en 4 varillas 
hundidas a una profundidad “b”, y separadas equidistantemente “a”. Se inyecta 
corriente I en las jabalinas de los extremos y se calcula la diferencia de potencial V 
en las varillas intermedias. 
Se da por la siguiente ecuación: 
 
𝝆 = 𝟐𝝅𝒂𝑹 𝑶𝒉𝒎 − 𝒎 
Donde: 
a Separación de las jabalinas en metros. 
b Hondura de enterramiento de las jabalinas (ba/20) en metros. 
 Resistividad del suelo en Ohm.m. 
R Resistencia del suelo en Ohm. 







La data adquirida de los cálculos se analizó y clasifico tomando en cuenta lo 
siguiente: 








 ∀ 𝑗 = 1, 𝑞      𝑖 = 1, 𝑛 
Donde: 
𝜌𝑀(𝑎𝑗)     : Resistividad media para un espaciamiento aj 
n : Número de mediciones efectuadas para un espaciamiento aj 
𝜌𝑖(𝑎𝑗) : Valor de la i-ésima medición de resistividad con un espaciamiento aj 
q : Número de espaciamientos considerados. 
Se determinó la desviación de cada medida con respecto al valor medio 
𝜌𝑖(𝑎𝑗) − 𝜌𝑀(𝑎𝑗)      ∀ 𝑗 = 1, 𝑞       𝑖 = 1, 𝑛 
Se despreció a los valores de resistividad que presentaron un desvío mayor que 50% 




 | 𝑥100 ≥ 50%     ∀ 𝑗 = 1, 𝑞       𝑖 = 1, 𝑛 
Con los valores aceptados, se recalcularon las medias aritméticas de los valores de 





Estratificación del suelo 
Usando la teoría de electromagnetismo, es viable desarrollar un modelo, de las 
medidas ejecutadas por el método de Werner, se puede calcular la resistividad de 
las primeras dos estratos del terreno, así como la elevación de la misma. 
Una corriente eléctrica “” ingresando por el punto “A”, en un terreno de las capas 
tal como se muestra en la Figura Nº 11, se obtiene potenciales en la capa, 












    
      
    
 
 
     
 
    
 (2da Capa) 
   
Figura 10. Modelo biestratificado 
























De la expresión anterior se verifica que la variación del coeficiente de reflexión 
“K”, está limitado entre –1 y +1. 
−1 ≤ 𝐾 ≤ 1 
La metodología empleada para la estratificación del suelo fue el procedimiento de 
Pirson, que recoge la propiedad de la constante K y que utiliza las curvas de 
𝜌(𝑎)/𝜌1 representada por  h/a y una secuencia de valores de K negativos y 






La curva típica para K negativo, esto es la curva 𝜌(𝑎)𝑥𝑎 como se observa: 
 
 
Figura 11. Curva típica para K negativo 




















Asimismo, la curva típica para K positivo, esto es la curva 𝜌(𝑎)𝑥𝑎 ascendente será:  
 
Figura 12. Curva típica para K positivo  
Fuente: Revista energía y computación, Vol. 2. 
 
Para la reducción de capas, considerando paralelismo entre las capas, se ha 
empleado la fórmula de Hummel, que transforma directamente el suelo en dos 
capas equivalentes: 


























     𝑜ℎ𝑚 − 𝑚 
Donde: 
di : Espesor de la i-ésima capa en m 
i : Resistividad de i-ésima capa en Ohm.m 
n : Número de capas reducidas 
eq : Resistividad equivalente en Ohm -m 





3.3. Selección de alternativa optima 





Tabla 3: Valoración Técnica 
 
0= No satisface, 1= Aceptable a las justas, 2= Suficiente, 3= Bien 
 
Variantes del Concepto Importancia "i" S1 S2 S3 
N° Criterios de evaluación % p p p 
1 Función 16 3 2 2 
2 Geometría 7 2 2 2 
3 Mano de obra 11 3 3 3 
4 Transporte 7 2 2 2 
5 Fabricación 10 3 1 2 
6 Montaje 9 3 1 2 
7 Pruebas  13 3 2 2 
8 Seguridad 15 3 2 2 
9 Mantenimiento 12 2 2 2 
 Puntaje total PT= ∑pix(%)i/100 100 2.67 1.67 2.11 
  Puntaje unitario PU=PT/3   0.89 0.56 0.71 




El cuadro 3 la escala de valores en base criterios técnicos de evaluación, se  
muestra y evalúa  en las 3 posibles soluciones en una escala del 0 al 3, como se 











2. Valoración Económica  
 
Tabla 4: Valoración Económica 
0=costoso, 1=medio, 2=barato 
N° FACTOR ECONÓMICO Importancia 
“i” 
S1 S2 S3 
  % P P P 
1 Costo de material 40 1 1 2 
2 Costo de fabricación 35 1 1 2 
3 Costo de montaje 25 1 2 1 
 Puntaje Total PT=Σpix(%)i/100 100 1.04 1.38 1.73 
 Puntaje Unitario PU=PT/2  0.52 0.69 0.86 
Fuente: Propia 
Interpretación  
La selección de la alternativa optima en la parte económica se realizó evaluando 
en base a los valores del 0 al 2, donde: 0=Costoso, 1=medio, y 2= barato, como 




























             
  VALORACION TECNICA 




En la prueba de prototipos se evidencia la solución ideal con una línea de color 
azul; Y los tres puntos son los proyectos preliminares que estamos llamando 
(solución 1, solución 2, solución 3), se observa que la solución 3 está mucho más 
cerca de la línea ideal, de este modo se procederá a realizar el cálculo de todos los 
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3.4. Mediciones efectuadas en campo 
De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, se utilizó la metodología de Wenner para 
definir la resistividad del terreno. Se tomaron las mediciones con separaciones de 
2, 4 y 6 m entre varillas de prueba. En la figura 8 se muestra el equipo y la medición 
efectuada para separación de 2m. Los cálculos se evidencian en la tabla siguiente. 
 
 
Figura 14. Medición de resistividad efectuada para distancia de 2m 
Fuente: Toma de campo. 
 
Tabla 5: Medidas de resistividad efectuadas para distintas separaciones 








3.5. Resultados de cálculo 
Empleando la metodología de cálculo descrita en las secciones precedentes 
procedemos a determinar la estratificación del terreno; en donde se presenta el 
número de estratos equivalentes, el valor de la resistividad y la profundidad de cada 












ESTACIÓN ANTARES ( k <0 )
a1 = 4m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a1 = 4 K 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
ρ(a1)/ρ1= 0,999 h/a 1,10 1,55 2,00
h1 (m) 4,40 6,20 8,00
a2 = 6m
a2 = 6 K 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
ρ(a1)/ρ1= 0,711 h/a 0,21 0,47 0,60 0,71 0,78 0,86 0,93 0,98
h2 (m) 1,26 2,82 3,60 4,26 4,68 5,16 5,58 5,88
Resultados
 
h = 3,28 m ρ1 = 198,1 Ώ.m
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3.6. Diseño del sistema de puesta a tierra a proponer 
3.6.1. Configuración de los sistemas de puesta a tierra propuestos 
Para nuestra tesis se plantearon tres metodologías de conexión a tierra, con el 
objetivo de determinar  la variación de mediciones teniendo en cuenta que se 
plantean diferentes materiales y se describen a continuación: 
a. Puesta a tierra tipo 1 
Se empleó jabalina de bronce y el tratamiento del suelo se hizo con 
compuesto químico Thor Gel. 
b. Puesta a tierra tipo 2 
Se utilizó jabalina del tipo Copperweld tratándose el suelo con cemento 
conductivo. 
c. Puesta a tierra tipo 3 
Se instaló jabalina de cobre y el tratamiento del terreno se efectuó con 
compuesto químico bentonita. 
  
Nº Localidad h1 (m) 1  (ohm-m) 2   (ohm-m) a(ohm-m)




3.6.2. Descripción de los compuestos químicos utilizados 
Los compuestos químicos que se disponen en sistemas de  conexión a tierra son 
mezclas químicas que complementan al terreno para alterar su estructura, con el 
objetivo de hacer más conductivo el suelo. En algunas ocasiones son nocivos 
para estructuras y corroen con facilidad las jabalinas.  
El tiempo de vida de la conexión son de seis meses, además el mantenimiento 
debe ser periódicamente para un buen rendimiento. De estos tipos los más 
comerciales son las sales minerales y la mayoría de "Gels". 
Por estas razones se hará una limitada descripción de los suministros empleados 
en la cimentación de los conexiones de puesta a tierra utilizados en nuestro 
proyecto, de esta manera se mencionara que las sales de  aspecto árido no es 
conductiva, para que los electrolitos de las sales canalizan la corriente se deben 
transformar en soluciones reales o semi soluciones, como: el cloruro de sodio en 
líquidos forma un compuesto verdadero, lo parecido con el azúcar, el mismo 
liquido diluido en benceno producirá una semi solución o diseminación coloidal. 
a. Las   bentonitas: Componen de un conjunto de componentes materiales 
arcillosos,  no poseen una determinada estructura mineralógica, su 
denominación proviene del principal yacimiento  descubierto cerca de Fort 
Benton, en las capas cretácico de Wyoming ; se diferencian entre ellas 
debidas a su diversidad, su propiedad característica es de hincharse y 
convertirse en una masa gelatinosa. En cuanto  sus características podemos 
clasificarlas en: 
Bentonita sódica. El ion de sodio es transferible y su propiedad  notable es 
una acentuada  abultamiento o hinchamiento que adquiriré en algunos tipos 
hasta 15 veces su volumen y 5 veces su peso.  
Bentonita cálcica. En las que el ion de calcio es cambiable, tiene una mínima 
amplitud para asimilar el agua y en deducción  aumentan su volumen en el 




Las bentonitas trituradas conservan sus partículas en el agua, pero malgastan 
con una considerable rapidez al succionar el agua exigido por la sinéresis 
inducida por el reducido incremento en la temperatura ambiental. Por otra 
parte al malgastar el líquido desperdician conductividad y reducen la 
compactación, lo que resulta en la carencia de roce entre  jabalinas e  
incrementándose la resistencia del foso evidentemente una vez que la 
Bentonita se ha protegido y su cabida de succionar agua es casi nula otra vez. 
En nuestro proyecto hemos empleado bentonita sódica. 
b. Cemento conductivo: Se usa comúnmente para terrenos de alta resistividad 
tales como suelos rocosos, arcillosos, etc. Los cuales este componente 
químico se aplica en forma de una pila de carbón que en el medio lleva un 
electrodo ya sea de cobre, bronce, copperweld. Este componente reduce y 
previene la corriente estática y la protección catódica. Es fundamental y muy 
bueno para las sobre tensiones  existentes en los circuitos eléctricos y 
electrónicos 
Sus principales rendimientos son: 
- Previene los riesgos de toque y paso. 
- Aumenta la defensa de las corrientes parasitas y las sobretensiones que 
existen en los equipos. 
- Conserva al mínimo las variaciones de tensión que puedan surgir en el 
sistema. 
- Aísla y protege al terreno de cualquier descarga eléctrica. 
- Se puede conseguir hasta un 50% de reducción del terreno.  





c. Thor Gel: Es un aditivo químico, su fórmula compuesta es Hexacianoferrato 
de Cobre (𝐶6𝐶𝑢2𝐹𝑒𝑁6 ), se mezcla con de agua cada uno de sus componentes 
(azul y blanco), se adhiere al suelo cuando se disuelve las soluciones acuosas 
de sus 02 ingredientes. La manera de cómo se utiliza este componente es de 
la siguiente manera. 
Se inicia con la excavación de un pozo de 2.40m de profundidad por 60 cm2, 
desechando todo el material sacado de la excavación y limpiándolo de todo 
material que puede influir en la resistividad de la puesta a tierra.  
Seguidamente se rellena el pozo con tierra vegetal (tierra negra) un 
aproximadamente de 30cm para que el electrodo no haga contacto directo con 
el terreno trabajado.  
Posteriormente se pasa a llenar hasta la mitad del pozo con la tierra vegetal 
para que así se prosiga a utilizar el primer componente que es el azul del Thor-
gel. 
Una vez hecho esta parte se vuelve a llenar el pozo con la tierra vegetal para 
que así seguidamente se disuelva el segundo componente del Thor-gel para 
que así este completo la operatividad de las puesta a tierra (la dosis de Thor-
gel se utiliza dependiendo la resistividad del terreno). 
3.6.3. Electrodos de puesta a tierra empleados 
Se mencionó líneas arriba, se utilizaron tres tipos de jabalinas de conexión a 
tierra de: bronce, cobre y  Copperweld. Estos últimos son barras de acero con 
revestimiento de cobre. 
La opción para elegir la jabalina para el SPAT es relevante que valora las 
cualidades  y características de los conductores que transportan electricidad y 
teniendo en cuenta el periodo de duración, el precio, la conductividad, la 





3.6.4. Cálculo de la resistencia de puesta a tierra teórica 
En la sección 1.3.5. Se vio las ecuaciones empleadas para definir la resistencia 
teórica para procedimientos de conexión a tierra de 1, 2 y 3 jabalinas en paralelo, 
en nuestro caso nuestro constarán de 1 varilla de conexión a tierra y se 
construirán 3 con las modificaciones indicadas en la sección 3.2.1. La expresión 












𝜌𝑎 : Resistividad eléctrica aparente del terreno (ohm-m) 
l  : Largura de la jabalina (2,4 m) 
d  : Circunferencia de la jabalina (16 mm) 
H  : Hondura de enterramiento (0,3 m) 
Resultando: 
𝑅𝑃𝐴𝑇−1 = 0,392𝜌𝑎 
Reemplazando el valor de resistividad aparente determinado con la metodología 
descrita y aplicada en la sección 3.1. En donde se obtuvo que 𝜌𝑎 = 198,06Ω se 
tiene: 
𝑅𝑃𝐴𝑇−1 = 77,64Ω 
Por otro lado si quisiéramos disminuir el resultado de la resistencia de conexión 
a tierra únicamente aumentando el número de varillas emplearíamos las 
ecuaciones ya conocidas: 
𝑅𝑃𝐴𝑇−2 = 0,206𝜌𝑎 = 52,61%(𝑅𝑃𝐴𝑇−1) = 40,85Ω (Para dos varillas) 




Lo anterior demuestra la necesidad de aplicar algún tipo de tratamiento químico 
al suelo con el motivo de mermar la resistividad del suelo, y por lo siguiente la 
resistencia del sistema de conexión a tierra. Como es sabida la resistencia de 
conexión a tierra máxima teniendo en cuenta las tensiones de toque debe ser 25 
ohms. 
Nuestro trabajo de investigación propone la utilización de tres tipos de 
procedimiento químico del suelo para disminuir la resistividad del terreno a 
mencionar: mediante el uso de bentonita, cemento conductivo y Thor Gel. 
3.7. Mediciones de resistencia de puesta a tierra de los pozos construidos 
Las evaluaciones de conexión a tierra se hicieron teniendo en cuenta la metodología 
descrita de Wenner y se efectuó para tres distancias de separación de las jabalinas 





Tabla 8: Valores de resistencia de conexión a tierra medidos para las tres 





















12,91 Ω 12,91 Ω 12,91 Ω 
Separación de 
4m 
10,32 Ω 12,89 Ω 14,11 Ω 
Separación de 
6m 
8,92 Ω 10,32 Ω 16,16 Ω 
Fuente: Propia 
Interpretación 
Se nota, en cualquiera de los tres casos de tratamiento químico del suelo se han 
obtenido resultados satisfactorios teniendo en cuenta el valor límite de 25 ohmios 
de acuerdo a normal por lo que se recomienda el empleo de las tres alternativas. Por 
otro lado, en cuanto al aspecto económico la alternativa que propone la utilización 
de bentonita evidentemente es la más económica, siendo la de cemento conductivo 
la más cara. 
3.7.  Mediciones de tensiones de toque y paso 
Como se indicó anteriormente, es necesario los cálculos de las tensiones de toque y 
paso en las inmediaciones de las instalaciones de conexión a tierra a fin de asegurar 
que los valores posibles en caso de alguna falla de las instalaciones estén por debajo 





Método de medición 
EL equipo utilizado para  calcular  las tensiones de toque y paso es el CIRCUTOR 
modelo MPC – 50. El cual se inyecta una corriente alterna entre la jabalina y una 
varilla auxiliar denominado dispersor. El resultado de la corriente a introducir para 
nuestro caso fue determinado siguiendo las disposiciones reglamentarias. El 
dispersor fue colocado a una longitud  la misma que al dividir la corriente que parte 
de la varilla por efecto sea regular. 
De acuerdo a la norma utilizada (IEEE 80-2000 para la determinación de las 
tensiones de toque y  paso) descrita en la sección 1.3.7 se obtuvieron los siguientes 
valores altos  de tensiones de toque y paso, los mismos que han sido obtenidos para 
diferentes valores de tiempos de duración de las corrientes de falla. Estos valores 
serán comparados con los valores medidos en campo: 
Tabla 9: Cuadro resumen de tensiones de toque y paso según el tiempo de 








10 80 48 
5 114 67 
3 147 87 
2 179 106 
1 254 150 
0.9 268 159 
0.8 284 168 
0.7 303 180 
0.6 328 194 
0.5 359 213 
0.4 401 238 
0.3 463 275 
0.25 508 301 
0.25 568 336 
0.1 803 476 






El equipo de medición fue instalado de acuerdo a las figuras siguientes, tanto para 
mediciones de tensiones de toque y paso. 
 
Figura 15: Conexiones del equipo para la medición de tensión de paso 
Fuente: IMSE-Ingeniería de máquinas y servicios eléctricos 
 
Figura 16. Conexiones del equipo para la medición de tensión de toque 




Mediciones efectuadas antes de instalación de PAT 
A continuación se resume el resultado de mediciones de tensiones de contacto y 
paso, las muestras fueron tomadas en los puntos más críticos y sensibles de la 
instalación. Cabe destacar que estas mediciones fueron hechas antes del montaje de 
los modelos de conexión a tierra propuestos. El criterio seguido para puntualizar la 
condición del sistema de conexión a tierra fue que, teniendo en cuenta que el 
sistema de defensa en el montaje consta solamente de interruptores termo 
magnético, el tiempo de actuación de las protecciones a considerar es de 5s. 
 
Tabla 10: Cuadro resumen de mediciones de tensiones de toque y paso antes de 
implementar sistemas de puesta a tierra 






0° 102 Mejorar PAT 
180° 126 Mejorar PAT 
Toque 
0° 85 Mejorar PAT 





0° 66 Buenas Condiciones 
180° 58 Buenas Condiciones 
Toque 
0° 25 Buenas Condiciones 





0° 72 Buenas Condiciones 
180° 48 Buenas Condiciones 
Toque 
0° 75 Mejorar PAT 











3.8.  Indagación de los resultados 
3.8.1.  Descripción de los resultados 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se hicieron mediciones de tensiones 
de toque y paso para dos direcciones por punto con la finalidad de verificar si 
dichos valores cumplían con lo indicado en las normas. Dichas mediciones se 
hicieron en dos tiempos: las primeras mediciones fueron efectuadas antes del 
levantamiento de los sistemas de puesta a tierra y las otras fueron hechas 
después de instalar los sistemas definidos en acápites anteriores. Dichas 
mediciones son resumidas en las Tabla N° 8 y 9. 
Con ayuda del programa Minitab 18 se realizó el tratamiento de la información 
anteriormente descrita, el resultado de ello se muestra a continuación. 
3.8.2.  Análisis estadístico 
Mediante el software Minitab 18 se efectuó el análisis estadístico de la 
información de tensiones de toque y paso. 
 
Figura 17. Vista de entorno de trabajo de Minitab 18 






En la siguiente figura se presenta una muestra de la información estadística 
tratada y clasificada, en donde se puede observar la nomenclatura utilizada para 
diferenciar los dos estados: subíndice 1 para referirse a la situación antes de la 
instalación de los sistemas de puesta a tierra y el subíndice 2 para los valores 
tomados después de la instalación de las puestas a tierra. Por otra parte se nota 
también los subíndices “t” y “p” para referirse a las tensiones de toque y paso 
Al inicio de la información anteriormente mencionada se determinaron los 
informes de resumen de cálculo y los informes del Capability Sixpack del 
proceso los cuatro grupos de datos. 
A continuación se efectúa el análisis estadístico de nuestro estudio en donde se 
ha tomado dos tiempos: antes y después de la conexión de los sistemas de 





a. Tensiones de toque 
           Resultados  antes de instalación del SPT 
 
Figura 18. Resumen para Vt1 
 
 


















Prueba de normalidad de Anderson-Darling
Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana





Intervalos de confianza de 95%




        Mediciones después de instalación del SPT 
 
Figura 20. Resumen para Vt2 
 
 

















Prueba de normalidad de Anderson-Darling
Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana





Intervalos de confianza de 95%




b. Tensiones de paso 
                  Mediciones antes de instalación del SPT 
 
 






















Prueba de normalidad de Anderson-Darling
Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana





Intervalos de confianza de 95%




       Mediciones después de instalación del SPT 
 
 






















Prueba de normalidad de Anderson-Darling
Intervalo de confianza de 95% para la media
Intervalo de confianza de 95% para la mediana





Intervalos de confianza de 95%




3.8.3. Interpretación estadística 
Podemos observar de los gráficos estadísticos mostrados que la instalación de 
los sistemas de puesta a tierra trajo mejoras para los valores de tensiones de 
toque y paso. A continuación se hará la interpretación estadística  respectiva. 
a. Tensiones de toque 
Mediciones antes de instalación del SPT 
La información sigue una distribución normal dado que el valor de P es mayor 
que 0,05 = 5%. 
El intervalo de confianza se encuentra fuera de los valores normalizados, 
puesto que se tiene 4 valores por encima del valor máximo de acuerdo a 
normas (67 V). 
Mediciones después de instalación del SPT 
La información sigue una distribución normal dado que el valor de P es mayor 
que 0,05 = 5%. El intervalo de confianza se encuentra dentro de los valores 
normalizados, puesto que todos los valores se encuentran dentro de lo 
especificado (máximo 67 V). 
b. Tensiones de paso 
Mediciones antes de instalación del SPT 
La información sigue una distribución normal dado que el valor de P es mayor 
que 0,05 = 5%. El intervalo de confianza se encuentra fuera de los valores 
normalizados, puesto que se tiene 2 valores por encima del valor máximo de 
acuerdo a normas (114 V). 
Mediciones después de instalación del SPT 
La información  sigue una repartición  normal dado que el valor de P es mayor 
que 0,05 = 5%. El intervalo de confianza se encuentra dentro de los valores 
normalizados, puesto que todos los valores se encuentran dentro de lo 




Mediciones efectuadas después de instalación de PAT 
Una vez instalados los sistemas de conexión a tierra se procedió a realizar 
mediciones de las tensiones de contacto y paso con la finalidad de verificar el 
efecto en dichos valores obteniendo el siguiente resumen de mediciones, 
donde se aprecia la reducción de dichos valores y la consecuente mejora de 
la seguridad del montaje. 
 
Tabla 11: Cuadro resumen de mediciones de tensiones de toque y paso después de 
implementar sistemas de puesta a tierra 
 





0° 80 Buenas Condiciones 
180° 92 Buenas Condiciones 
Toque 
0° 65 Buenas Condiciones 




0° 56 Buenas Condiciones 
180° 50 Buenas Condiciones 
Toque 
0° 15 Buenas Condiciones 





0° 58 Buenas Condiciones 
180° 32 Buenas Condiciones 
Toque 
0° 51 Buenas Condiciones 







IV.  DISCUSIÓN 
 
En el trabajo de investigación se propone tres alternativas de planteo de sistemas de puesta 
a tierra siendo: por medio del empleo de bentonita, cemento conductivo y Thor Gel. En 
primer lugar se efectuó la medición de la resistividad del terreno utilizando la metodología  
de Wenner y empleando Telurómetro digital de marca SONEL modelo MRU-200 (Serie 
N° 701245). Posteriormente se realizó el proceso de la información con el objetivo de 
determinar la resistividad aparente del terreno, valor que nos sirvió para determinar el 
valor teórico de resistencia de puesta a tierra, para dicho cálculo se utilizó el método de 
suelo biestratificado que simula que el terreno está constituido de dos capas. El valor de 
resistividad aparente calculado resultando un valor relativamente alto (198,06 Ω-m). 
Una vez obtenido el valor de resistividad, se procedió a calcular el correspondiente valor 
teórico de resistencia de puesta a tierra arrojando un valor alto de 77,64Ω. Valor que fue 
necesario corregir mediante el uso de tratamiento químico del terreno observando que los 
tres tipos de tratamiento químico nos daban valores acorde a normas. 
Una vez instalados los sistemas de conexión a tierra se procedió a realizar mediciones de 
las tensiones de contacto y paso con la finalidad de verificar el efecto en dichos valores 
obteniendo la reducción de dichos valores y la consecuente mejora de la seguridad del 
montaje. 
Se puede observar de nuestro trabajo que con la instalación de los sistemas de puesta a 
tierra se obtuvo una sustancial reducción de las tensiones de toque y paso por lo que se 
cumplió con los objetivos de nuestro trabajo de investigación. 
Haciendo una breve descripción de los trabajos previos podemos describir, en primer 
lugar que para PIZARRO, Luis el valor de resistividad obtenido mediante el mismo 
método utilizado por nosotros también arroja resultados satisfactorios por lo que coincide 
con nuestro estudio.  
Por otra parte, PACHECO, Ángel  también utiliza para determinación de la resistividad 
aparente del suelo, el molde  biestratificado del suelo obteniendo valores que fueron 





En otro trabajo previo citado de ARIAS, Marco quien efectúa una metodología de 
medición de tensiones de toque y paso, la cual hemos aplicado en nuestro estudio 
obteniéndose resultados satisfactorios con lo que concluimos que el uso de sistemas de 
puesta a tierra empleados en nuestro estudio es suficiente para reducir las tensiones de 





V.  CONCLUSIONES  
 
De acuerdo al examen que se ha seguido en el actual  trabajo de investigación se tiene el 
desenlace: 
5.1. Se determinó la influencia del sistema de puesta a tierra en las tensiones de toque y 
paso en la estación de telecomunicaciones Antares verificándose la reducción de los 
valores a niveles aceptables de acuerdo a norma. 
5.2. Se determinó la resistividad del terreno utilizando modelo biestratificado con 
propósitos de reducir las tensiones de toque y de paso en la estación de 
telecomunicaciones Antares. 
5.3. Se demostró la configuración del sistema de puesta a tierra donde se pudo verificar 
que los tres tipos de sistemas de puesta a tierra empleados nos dan valores de 
resistencia de puesta a tierra aceptables con la consecuente reducción de las tensiones 
de toque y paso de las instalaciones de la estación de telecomunicaciones Antares. 
5.4. Se determinó las resistencias de puesta a tierra para reducir las tensiones de toque y 
paso en las instalaciones de la estación de telecomunicaciones las cuales arrojaron 
valores por debajo de la norma (67V para las tensiones de toque y 114 para las 
tensiones de paso). 
5.5. Se puede reducir las tensiones de toque y paso mediante la correcta aplicación de los 
sistemas de puesta a tierra. 
5.6. El terreno donde se encuentran las instalaciones de Antares presenta elevada 
resistividad por lo que para la implementación de los sistemas de puesta a tierra es 
necesario el tratamiento químico del mismo. 
5.7. El método biestratificado para la determinación de la resistividad aparente del terreno 
da resultados bastante satisfactorios. 
5.8. La resistencia de puesta a tierra máxima con la finalidad de reducir las tensiones de 




5.9. La seguridad de las personas y las instalaciones es un aspecto muy importante para 
la operación de sistemas eléctricos y donde existen equipos electrónicos, la 
implementación de sistemas de puesta a tierra bien dimensionados mejora la 
confiabilidad y seguridad para las personas. 
5.10. Los resultados de las mediciones, nos muestran que dicha instalación cumple con 
los límites establecidos por la IEEE 80-2000 y el Código Nacional Utilización, esto 
quiere decir, que ante una condición de falla, las tensiones inducidas no serían 







De acuerdo al estudio que se ha seguido en el presente trabajo de investigación se ha 
llegado a las siguientes recomendaciones: 
6.1. Se recomienda el mantenimiento periódico anual de los sistemas de puesta a tierra, con 
la finalidad de mantener las características de resistencia y las propiedades del 
tratamiento del terreno. 
6.2. Se sugiere poner en funcionamiento sistemas de puesta a tierra independientes para los 
sistemas de comunicación para proteger los equipos electrónicos. 
6.3. De las tres alternativas, se recomienda por razones de menor costo, el sistema de puesta 
a tierra utilizando bentonita. Siendo el cemento conductivo el de mayor costo. 
6.4. Se recomienda  investigar sobre el uso de otras tecnologías de construcción de sistemas 
de puesta a tierra y su influencia en las reducción de las tensiones de toque y paso, 
como por ejemplo, el uso de mallas de puesta a tierra y otros sistemas de puesta a tierra 
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                                                 Estación  Antares 
 
 
Figura 26.  Estación de Telecomunicaciones Antares 




Figura 27. Sacando distancias para las excavaciones   






Figura 28. Excavaciones para SPT 






























1.- Puesta a tierra con Bentonita 
 
 
Figura 29. Presentación de la jabalina de cobre para el trabajo de puesta a tierra con 
bentonita 




Figura 30. El aditivo a utilizar en la puesta a tierra  







Figura 31. Haciendo el primer procedimiento de la puesta a tierra con bentonita 





Figura 32. Puesta a tierra terminada con bentonita sódica  











2.- Puesta a tierra  con cemento Conductivo 
 
 
Figura 33. Varilla de coperweld para la instalación de la puesta a tierra  





Figura 34. Preparación del cemento conductivo  






Figura 35. Instalación de la puesta a tierra con cemento conductivo  






Figura 36. Puesta a tierra terminada con cemento conductivo 














Figura 37. El insumo a utilizar para este sistema 






Figura 38 Varilla de bronce para este sistema de puesta a tierra  






Figura 39. Atestar con tierra vegetal unos 70cm de altura con bastante agua  





Figura 40. Diluyendo el primer aditivo del Thor-gel  






Figura 41. Mezclar el primer aditivo del Thor-gel  





Figura 42. Diluyendo el segundo aditivo del Thor-gel  






Figura 43. Mezclar el segundo aditivo del Thor-gel  




Figura 44. Puesta a tierra terminada con Thor-gel  





Matriz de consistencia 
 
Títutlo: “SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN  LAS TENSIONES DE TOQUE Y PASO EN LA ESTACIÓN DE  
TELECOMUNICACIONES ANTARES - TARAPOTO 2019” 
 
 




¿Cuáles serían los resultados de un sistema de 
puesta a tierra en las tensiones de toque y paso 





✓ ¿Cuales serian los resultados de la resistividad 
del terreno en las tensiones de toque y paso en 
la estación de telecomunicaciones Antares - 
Tarapoto 2019? 
✓  
✓ ¿Cuales serian los resultados de la 
configuración del sistema de puesta a tierra en 
las tensiones de toque y  paso en la estación 
de telecomunicaciones Antares - Tarapoto 
2019? 
✓  
✓ ¿Cuales serian los resultados de la resistencia 
de un sistema de puesta a tierra en las 
tensiones de toque y paso en la estación de 
telecomunicaciones Antares - Tarapoto 2019? 
Objetivo general 
 
Sistema de puesta a tierra en las tensiones de toque 
y paso en la estación de telecomunicaciones 




Determinar la resistividad del terreno en las 
tensiones de toque y paso en la estación de 
telecomunicaciones Antares - Tarapoto 2019. 
 
Demostrar la configuración del sistema de puesta a 
tierra en las tensiones de toque y paso en la 
estación de telecomunicaciones Antares - Tarapoto 
2019. 
Determinar la resistencia de puesta a tierra en las 
tensiones de toque y paso en la estación de 




Mediante el sistema de puesta a tierra se reducirán    las 
tensiones de toque y  paso en la estación de 
telecomunicaciones Antares - Tarapoto 2019. 
 
Hipótesis específicas  
 
✓ Mediante la obtención de la resistividad del terreno se reducirán 
las tensiones de toque y  paso en la estación de 
telecomunicaciones Antares - Tarapoto 2019. 
✓  
✓ Comprobar la configuración del sistema de puesta a tierra y la 
reduccion de las tensiones de toque y paso en la estación de 
telecomunicaciones Antares - Tarapoto 2019. 
✓  
Determinando la resistencia de puesta a tierra se reducirán las 
tensiones de toque y paso en la estación de telecomunicaciones 


























Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El esquema del presente proyecto de 
investigación es la siguiente: 
 
 
GE: Grupo experimental 
 
O1: Observación de la VD antes del tratamiento 
 
 X: Tratamiento aplicado al GE (VI) 
 








Se hará la muestra en ubicación de Antena 
Telecomunicaciones de Antares.  
 
Variables Dimensiones  
Sistema de 
puesta tierra. 
Resistividad del Terreno. 
 
Configuración  de Puesta a 
tierra. 
 







de toque y 
de paso.  
Diferencia de Potencial entre 
estructura metálica y tierra. 
 
Diferencia de Potencial sobre 












Instrumentos de recolección de datos 
Registro de datos 2x2x3 
          
 SISTEMAS DE PUESTA TIERRA TENSIONES DE TOQUE Y PASO 
RESISTIVIDAD DEL 
TERRENO 
CONFIGURACIÓN DE UNA 
PUESTA TIERRA 
RESISTENCIA DE UNA 
PUESTA TIERRA 
TRATAMIENTO 













Método Wenner (X1) 
Relleno 1 (X2) 
(sección de conductores) 
Electrodo de Cobre (X3) X1, X2, X3 120 V 43 V 0 V 85 V 20 V 0 V 
Electrodo de Copperweld (X3) X, X2, X3 120 V 71 V 4 V 85 V 25 V 0 V 
Electrodo de Bronce (X3´) X1, X2, X3´ 120 V 97 V 7 V 85 V 27 V 0 V 
Relleno 2 (X2´) 
(cantidad de varilla de P.T) 
Electrodo de Cobre (X3) X1, X2´ , X3 126 V 39 V 0 V 75 V 14 V 0 V 
Electrodo de Copperweld  (X3) X1, X2´ , X3 126 V 61 V 5 V 75 V 24 V 0 V 
Electrodo de Bronce (X3´) X1, X2´, X3 126 V 87 V 9 V 75 V 30 V 0 V 
Método Schlumberger 
(X1´) 
Relleno 1 (X2)  
(sección de conductores) 
Electrodo de Cobre (X3) X1´, X2, X3 156 V 73 V 13 V 98 V 18 V 0 V 
Electrodo de Copperweld (X3) X1´, X2, X3 156 V 79 V 17 V 98 V 27 V 0 V 
Electrodo de Bronce (X3´) X1, X2 , X3´ 156 V 87 V 21 V 98 V 20 V 0 V 
Relleno 2 (X2´) 
(cantidad de varilla de P.T) 
Electrodo de Cobre (X3) X1´, X2´, X3 - - - - - - 
Electrodo de Copperweld (X3) X1´, X2´, X3 - - - - - - 

















































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
